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Einbauanleitung Brennerrohr-Reparatur

Schmidt25.06.2014

1. Gaszuleitung Brenner absperren

2. Elektrozuleitung Brenner abklemmen

3. Brenner demontieren

1. Defektes Brennerrohr bei ca. 2,00m kappen

(ACHTUNG - gegen herunterfallen sichern!)

2. Defektes Brennerrohr-Anfangsstück herausziehen

2400

1. Reparaturrohr einschieben

2. Flammrohrbefestigung (Sechskantschraube) senkrecht nach oben ausrichten

3. Reparaturrohr mit Muffe auf Brennerrohr-Reststück aufschieben

1. Rohrmuffe mind. 2x verschrauben

Schritt 1: Brennerdemontage Schritt 2: Defektes Brennerrohr demontieren

Schritt 3: Neues Brennerrohr montieren Schritt 4: Neues Brennerrohr sichern

Schritt 5: Brenner montieren

1. Brenner auf Flansch des neuen

Brennerrohres aufsetzen und

verschrauben

Schritt 6: Brenner in Betrieb nehmen

1. Brenner mit Elektroleitungen verbinden

2. Gasanschluss wiederherstellen
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